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ENTREPRENADENS OMFATTNING 
 

Entreprenaden omfattar leverans och montage av sanitetsteknisk installation inom 

fabrikstillverkade husdelar. 

 

 

FUNKTIONSBESKRIVNING 
 

Inkommande kallvattenledning i städ förses med 4,0 m värme kabel. 

Elvarmvattenberedare installeras i WC och städ. 

Avlopp avslutas i underkant bjälklag. 

 

Kall- och varmvattenledningar drages i tak, i golv, i vägg och på vägg till sanitetsarmaturer 

och apparater. 

Sanitetsarmaturer förses med föravstängningsventiler. 

 

RÖRLEDNINGAR 
 

Kv- och vv-ledningar utföres av tunna kopparrör samt i vägg av prisolrör. 

Spillvattenledningar utföres av PP-rör. 

 

 

ISOLERING 
 

Vattenledningar synliga i tak enl. BBR med plastplåt. 

Vattenledningar i undertak, Armaflex. 

 

Beträffande sanitetsarmaturer och apparater se rumsbeskrivning. 
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